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Henvisninger:

Ny slamavskiller og pumpestasjon

Renset avigpsvann fra slamavskiller pumpes til utslipskum via sjgledning
Eksisterende slamavskiller fornyes, renset avigpsvann gar med selvfall til utslippskum
Spillvannet fra hele omradet samles til utslippskum

Spillvannet slippes ut ved sjgbunn

Ny kommunal vann- og spillvannsledning gar til eksisterende kum 22055

Privat pumpeledning

Ny VL50 hentes fra vannledning ved kum S29 og fares til pumpestasjon
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Overlgpsledning

Eksisterendel VL90 byttes ut med ny VL160 i kum 22055

@ Spylepunkt med norkobling og stengeventil som hindrer tilbakeslag
@ Eksisterende OV400 i gunnen méa hensyntas

@ Ny VL 63 PE fares til vannkum mellom S8 og S9

Merknader:
- Hgydekotene har ekvidistanse pa 5m
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